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Quadro de Cargas (AL1)
Circuito | Descricdo | Esquema | Método | Tensédo | Pot. total. | Pot. total. |Fases| Pot.-R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In" | Ip |Secédo| Ic | lcc |Disj| dV parc | dV total | Status
m deinst. | (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (A) [(mm2) | (A) |[(kKA)| (A) | (%) (%)
QM1 F+N+T B1 220V 10716 10281 R 10281 1.00|1.0047.3/473| 10 |75.0| 3 | 63 0.19 0.19 OK
TOTAL 10716 10281 R 10281 0 0
Quadro de Cargas (QM1)
Circuito | Descricdo | Esquema | Método | Tensdo | Pot. total. | Pot. total. |Fases| Pot.-R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In" | Ip |Segdo| lc | lcc |Disj| dV parc | dV total | Status
deinst. | (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (A) [(mm2) | (A) |[(kKA)| (A) | (%) (%)
QD1 F+N+T B1 220V 10716 10281 R 10281 1.00/1.00 |47.3|47.3| 10 |57.0] 3 | 50 0.63 0.82 OK
600 TOTAL 10716 10281 R 10281 0 0
Quadro de Cargas (QD1)
Circuito Descrigéo Esquema | Método | Tensdo | lluminagéo (W) Tomadas (W) Pot. total. | Pot. total. | Fases| Pot.-R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In" | Ip |Secédo| lc | lcc |Disj| dV parc | dV total | Status
de inst. (V) 9 12 0| 100 | 600 | 5400 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (A) [(mm2)]| (A) |(KA)| (A) (%) (%)
1 lluminacéo F+N B1 220V 1 6 116 81 R 81 1.00/1.00| 02 | 05| 15 [175| 3 | 10 0.02 0.84 OK
600W 2 |Tomadas de Uso Geral F+N+T B1 220 V 1] 10 1111 1000 R 1000 1.00[1.00| 25 | 51| 25 (240 3 | 10| 0.12 0.94 OK
o 3 Tomadas Coz e Lav F+N+T B1 220V 2 | 4 2889 2600 R 2600 1.001.00|13.1{13.1| 25 |24.0| 3 | 16 0.42 1.24 OK
4 Chuveiro Elétrico F+F+T B1 220V 1 5400 5400 R 5400 1.00/1.00(24.5/245| 4 [32.0| 3 | 25 0.73 1.56 OK
600V 5 Reserva F+N+T B1 220V 600 600 R 600 1.00/1.00| 2.7 | 27 | 15 [175| 3 | 10 0.00 0.00 OK
6 Reserva F+N+T B1 220V 600 600 R 600 1.00/1.00| 27 | 27| 15 |175| 3 |10 0.00 0.00 OK
™
TOTAL 1 6 1112 | 4 1 10716 10281 R 10281 0 0
12 4 Quadro de Demanda (AL1)
ESTAR/ POZINHA Tipo de carga Poténcia instalada |Fator de demanda |Demanda QD:I 77777777777777777
i (VA) (%) (VA) (10281 W) |
QD lluminagao e TUG's (Casas e apartamentos) 1.23 75.00 0.92 : 10A :
L Uso Especifico 9.49 100.00 9.49 | {3 KA 1 Gnioaiar “PVE (7000()81 V\Q 1 (luminac&o)
\ TOTAL 10.41 ‘ 15 poar-
\ 25 A 25 A
\ I I I
\ | | ST 7. N = —HT (5400 W) 4 (chuveiro Elétrico)
\ QM1 | g Unipolar - PVC (70°C) R
SR . | 10 A |
(10281 W) \ \
| 50 A | | ._0/1\03 kA LT : (600 W) 5 (Reserva)
AL1 ‘ i 5 R
R ‘ AN kA | R | 15 Unipolar - PVC (70°C)
. o THT : wnl—S o | 1T 10 A :
Tl | | Tl i iy |
10 10 ! 3 kA LT (600 W)
Unipolar - EPR/XLPE (90°C) o . Unipolar - PVC (70°C) | Tt ©° © | % |5 Unipolar - PVC (70°C) R 6 (Reserva)
21"(PVC) 23/4"(PVC) ‘ o1
- « 0|
! 25A o3 KA LT (1000 W) , (Tomadas de Uso Geral)
| T | '2' 5 Unipolar-PVC (70°C) R
| ¢ DR 16 A L
= : /'\03 kA : -I iT - (2600 W) 3 (Tomadas Coz e Lav)
I | o Unipolar - PVC (70°C) R
I I :
\
/ \ Legenda
/ \ s
7 ) Caixa 2x4" de embutir
g CX2 @0 Caixa de passagem
P——Entrada de servico
\ ISIJ(] Espera para rede légica a 0,40m do piso
Iﬁzﬁl QM1 Interruptor simples 1 tecla - 1,00m do piso
=D Interruptor simples 2 teclas - 1,00m do piso
Lampada Led 12W A60
Lampada Led 9W A60 ~
b ATENCAO:
o0 Ponto de TV a 0,40m do piso . . f gt - ~
%E: o Pulsador de campainha 1 tecla - 1,00m do piso Exemplo de projeto inst. elétricas para edificagdes do Novo PAC
T [ Quadro de distibuigao FNHIS Sub50 - Portaria 1416/2023.
5 Quadro de medicéo Uso facultado, desde que revisado por responsavel técnico
5 )3 Timbre com a devida emissao de ART/RRT/TRT, e adequado as
Tomada alta a 2,20m do piso particularidades de cada obra.
m Tomada baixa a 0,40m do piso
Tomada média a 1,00m do piso
AL1 Assinado de forma digital por
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